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ENERGIE AUS TRINKWASSER

Deutschlands ungenutzte Warmequelle

Einleitung

Der Warme- und Kaltesektor verursacht die Halfte des
Endenergieverbrauchs in Europa und ist aktuell zu 73 % von
fossilen Energietragern abhangig. Trinkwassernetze
enthalten ein bislang ungenutztes Potential an erneuerbarer
Warmeenergie. Systeme, die Warmeenergie aus Trinkwasser
nutzen, werden in Nachbarlandern zur Beheizung ganzer
Stadtteile und Warmenetze verwendet. In Deutschland ist
die Warmenutzung auf die Wasserwerke beschrankt.

Forschungsfragen
Welche Fallbeispiele und Regulierungen gibt es im
europaischen Vergleich?
Wie viel Potential hat Warme aus Trinkwasser fur die
Warmeversorgung in Hannover?

ENERGIE

Linkedin Publikation

Grundlagen

Warum ist Trinkwasser eine attraktive Warmequelle?

 Gangzjahrig hohe Temperatur von 11 °C im Wasserwerk

* Ges. Volumenstrom zentriert: Wasserwerk/ grofde Leitungen

 Warmeentzug verringert mikrobielles Wachstum

 Notwendige Wiederaufheizung betragt 5 % der
entnommenen Energie («1€/Haushalt)

Info: Auch Warmeeinbringung (Kaltenutzung) in ungechlorten

Trinkwassernetzen bis auf 18 °C moglich

Methodik
21 Experteninterviews (Wissenschaft, Industrie & Behorden)
4 Anlagenbeobachtungen vor Ort in DE, CH, DK, NL

Internationale Literaturrecherche (Deutsch, Englisch,
Danisch, Niederlandisch)

Ergebnisse

Fallstudie: Region Hannover

konnte durch Warme aus regionalem Trinkwasser gedeckt werden.

E J ..vom Warmebedarf der Region Hannover (= 33 % Fernwarmebedarf Stadt Hannover)
: _

Regulierungen im Vergleich

Deutschland

Verordnung +
UBA-Richtlinie

Nur in zentralen
Wasserwerken

Niederlande Danemark
Nicht Gesetz
explizit
Systeme Ja Ja Ja
erlaubt?

Warmenutzer

Schweiz

Regelung Richtline

Keine Einschrankungen Nur
Wasserwerke

Warmequelle Ja Ja Ja Ja

Warmesenke Ja, bis Individuell Ja,um 1 °C;
(Erwarmung) auf 18 °C 2 °C temporar

Nein

Beispielprojekte im Ausland

1999: Zurich (CH), 1,2 MW Warmepumpe fur Wohnsiedlung

2015: Amsterdam (NL), 4 MW Kaltenutzung + Aquifer Warmespeicher
(ATES) fur nationale Blutbank, Temperaturanhebung bis auf 18 °C
2023: Kopenhagen (DK), 6,5 MW Warmepumpen fur Fernwarme

2025: Sendervig (DK), 1,2 MW Warmepumpe fur Wasserpark
2028: Den Haag (NL), Versorgung >5.000 Haushalte in Kombination mit
ATES und 5GDHC (5. Generation Fernwarme)

Diskussion

Warmenutzung aus Trinkwassernetzen
seit Jahren technologisch ausgereift
Wirtschaftlicher als Erdwarme (keine
Sondenbohrungen) bel gleicher Effizienz
Praxis: nur etwa 5 % der entnommenen
Energie muss wieder zugefuhrt werden
Verboten Deutschlands Restriktion einzigartig im
europaischen Vergleich. 2023 wurde mit der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) die
Nutzung, ausschlieldlich durch regulatorische
Vorgaben und ohne empirische Evidenz, auf

erlaubt a5 Wasserwerk beschrankt.

Fallstudie: Flughafen Hannover

Grolster Terminal am Flughafen Hannover (2 MW) kann mit Warme

aus lokaler Trinkwasser-Hauptleitung (® =1 m) versorgt werden

i

Terminal C
Flughafen Hannover

Vereinfachtes Anlagenschema

Heizkreis
vollentsalztes
Wasser

Primarkreis
Trinkwasser

Simulationsergebnisse

Warmeubertrager
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¢« (0 CO2statt 391 t/a

¢ 5.8 cent/kWh Warmekosten

 Lokale Temperaturanderung
Trinkwasser: 0,03-0,43 °C
(@ 0,2 °C)
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Fazit

Warme aus Trinkwasser kann einen signifikanten Beitrag
zur Warmewende leisten. Die Technologie konnte grolse
Telle der Fernwarme unverzuglich dekarbonisieren.

Handlungsempfehlung

« § 13 Absatz 5 und 6 TrinkwV andern: Warmeentzug aus
Trinkwassernetz und Lieferung an Dritte ermoglichen
(Vorbild: Schweizer Richtlinie SVGW WF 15000 d)

« Kaltenutzung und Aquifer Warmespeicher (ATES) nach
niederlandischem Vorbild untersuchen und ermoglichen
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